
 
ZP.271.37.2020         Lubartów, 14 października 2020 r. 

 

 

 

Wyjaśnienia, przedłużenie terminu składania ofert 

 

  
Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Dostawa i montaż dodatkowego zestawu 

chłodzącego do istniejącej centrali wentylacyjnej w Wiejskim Domu Kultury 

w Nowodworze, gmina Lubartów” 

 

Zamawiający Gmina Lubartów informuje, że w dniach 9 i 12 października 2020 r. 

wpłynęły następujące pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. 

Poniżej zacytowano pytania wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego. 

Jednocześnie przesunięciu ulega termin składania ofert do dnia 19 października 2020 r. 

do godz. 9:00.  
 

1. Centrala ma wydajność powietrzną V = 4500m
3
/ h, i dysponuje jeszcze sprężem 

dyspozycyjnym 200Pa na pokonanie oporów instalacji.  

a) czy centrala ma pustą sekcje na włożenie chłodnicy, czy tej pustej sekcji nie ma i trzeba 

zainstalować chłodnicę na instalacji nawiewnej, jako odrębny element. 

Czy może w centrali jest już zainstalowana chłodnica w sekcji a brak jest jedynie agregatu 

chłodniczego i instalacji. 

 

Odpowiedź: 

Zainstalowana centrala nie posiada pustej sekcji pod dodatkowe urządzenia. 

Wykonawca powinien wykonać dodatkową sekcję, lub w miarę możliwości wpasować się 

ze swoim urządzeniem w dostępną przestrzeń w istniejącej centrali. 

W centrali nie ma zainstalowanej chłodnicy. 

 

2. Parametry chłodnicy narzucone w SIWZ nie są konta mobilne z parametrami centrali. 

Przepływ przez chłodnicę 7200m
3
/h przepływ przez centralę 4500m

3
/h. 

Reasumując w czasie upałów i temperaturze powietrza zewnętrznego Tz = + 30,5
o
C  

i wilgotności względnej φ 45% po przejściu przez wymiennik krzyżowy i częściowym 

ochłodzeniu powietrza zewnętrznego otrzymamy parametr powietrza; temperatura przed 

chłodnicą + 27,5
o
C i wilgotność względną 53%. Po przejściu prze chłodnicę o mocy 

38,0kW i wykorzystaniu pełnej mocy agregatu temperatura się obniży do + 10,0
o
C. Jest to 

wartość niedopuszczalnie niska, która będzie powodować dyskomfort i przeziębianie się 

ludzi przybywających w pomieszczeniu, raz odstawianie awaryjne z pracy agregatu przez 

zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem freonu. Chłodnica może się mrozić. Należy 

dodać, że po wstawieniu chłodnicy wydajność centrali spadnie do około 4000m
3
/ h. 

Wstawiamy w układ powietrzny, dodatkowy opór. 

Naszym zdaniem tutaj przy tej wydajności centrali należy zastosować agregat i chłodnię o 

mocy maksymalnej 28kW. 

 

Odpowiedź: 



 
Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę poszczególnych 

parametrów zestawu chłodniczego z zastrzeżeniem spełnienia warunku nadrzędnego, 

czyli możliwości płynnej regulacji i utrzymania temperatury wewnętrznej w Sali 

konferencyjnej 20-23⁰C przy temperaturze zewnętrznej otoczenia 30-35⁰C. 
 

3. Proszę udostępnić gabarytkę centrali z danymi technicznymi poszczególnych sekcji. 

Jeśli tego nie posiadacie proszę o podanie producenta i typu centrali wraz z jej numerem 

fabrycznym i rokiem produkcji. Sami zdobędziemy dokładne jej parametry. 

 

Odpowiedź: 

Nazwa producenta: VTS sp. z o.o. 

Identyfikator produktu: VVS040 

Zestaw: VVS040-R-FPVEEE/VVS040-L-FVPD 

 

4. Proszę podać, jakie medium służy do ogrzewania powietrza w zimie. (nagrzewnica 

gazowa, wodna na glikol, elektryczna)  

 

Odpowiedź: 

Istniejąca centrala wentylacyjna wyposażona jest w palnik gazowy umożliwiający pracę 

centrali w warunkach obniżonej temperatury na zewnątrz budynku. 

 

5. Proszę podać czy zastosowana dla centrali automatyka jest przystosowana do sterowania 

systemem chłodniczym. Albo sygnał 0→10Volt dla agregatu freonowego inwerterowego. 

Czy sygnał zezwalający na start agregatu chłodniczego ( agregat off/on lub sterowany 

inwerterem ). 

 

Odpowiedź: 

Zastosowana automatyka nie jest przystosowana do sterowania systemem chłodniczym. 

 

6. W zakresie robót jest przemilczane zasilanie elektryczne agregatu chłodniczego, czy ten 

zakres robót należy do Wykonawcy czy też Inwestor wykona to we własnym zakresie. 

Jeśli do Wykonawcy to proszę podać lokalizacji rozdzielni elektrycznej, z której można 

zasilić agregat, oraz długość przyłącza elektrycznego. Proszę też podać czy w istniejącej 

rozdzielni są wole pola na włożenie dodatkowych zabezpieczeń. Zakładamy, że budynek 

dysponuje rezerwą mocy elektrycznej. 

 

Odpowiedź: 

Wykonanie zasilania agregatu chłodniczego należy do obowiązków Wykonawcy. 

Rozdzielnia elektryczna znajduje się pomieszczeniu zlokalizowanym w bliskim 

sąsiedztwie istniejącej centrali wentylacyjnej, długość przewodów zasilających nie 

przekroczy 15m. W istniejącej rozdzielnicy są wolne pola na włożenie dodatkowych 

zabezpieczeń. Budynek dysponuje rezerwą mocy elektrycznej. 

 

7. Proszę określić gwarancję, oprócz okresu gwarancji są jeszcze tzw. warunki gwarancji 

producenta lub importera. 

Między innymi wymagane są okresowe wykonywanie przeglądów serwisowych 

urządzenia warunkujące trwanie gwarancji. Czy koszty wymaganych przeglądów 



 
serwisowych należy ująć w ofercie, czy też Inwestor podpisze umowę na wykonywanie 

tych przeglądów z autoryzowanym serwisem dostawcy układu chłodniczego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa dodatkowych warunków gwarancji. 

W cenie oferty należy uwzględnić co najmniej dwa przeglądy serwisowe. 

 

8. Proszę u umożliwienie wizji lokalnej wszak nie podano warunków wzajemnej lokalizacji 

agregatu chłodniczego i centrali i tym samym nie określono parametrów do wykonania 

kalkulacji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej każdemu zainteresowanemu w każdy 

dzień roboczy w godzinach od 07:15 do 15:15 po wcześniejszym umówieniu się. 

 

9. Proszę o przesuniecie terminu złożenia ofert, co najmniej o trzy dni robocze, aby 

umożliwić wyjaśnienie wątpliwości oraz mieć czas na rzetelne przygotowanie wyceny. 

 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert ulega przesunięciu do dnia 19 października 2020 r. do godz. 

9:00. 

 

10. Czy mógłby Pan podać model centrali wentylacyjnej, odległości od centrali do agregatu 

oraz odległości do zasilania. Projekt również byłby przydatny, jeśli jest możliwość 

przesłania. 

 

Odpowiedź: 

Patrz pkt 3 

 

  Zatwierdzam 

             (-) 

 Krzysztof Kopyść 


